SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SATU MARE
Loc. Satu Mare, Str. Prahovei nr.1, Jud. Satu Mare cod 440192
Tel, 0261-748323; Fax. 0261-727057

Ne_92 2720 o poel.

Spdkalul Sudaisan
de Urgengd
Saty Mare

SOLICITARE. DE OFERTA

Prin prezenta vd rugdm si ne trimitefi “Ofertd de pret” in lei fars TVA si cu TVA inclus pentru
urméitoarele servicii :

L. Servicii pentru instalatii de termoventilatii si statie de tratare aer conform caietului de sarcini anexat

Dorim incheierea uni contract de prestari servicii pana la 31.12,2021 cu posibilitate de prelungire pe 4

luni .

Anexat gasiti caietul de sarcini.

Procedura aplicatd este ,, Achizitie directd” iar criteriul aplicat este ,,Preful cel mai scdzut”.

Oferta se va depune péni la data de 26.04.2021 la_Registratura Spitalului Judetean de Urgentii Satu Mare
sau va fi transmisi prin fax 0261-727057, e-mail: aprovizionarespitalsm(@yahoo.com

Va rugm sd ne transmiteti cele solicitate .

intocmit;
Cj Cora Nlad™

i




SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SATU MARE
Loc. Satu Mare str. Prahovei nr. 1-3, Jud. Satu Mare cod: 440192
Tei: 0261-727050; Fax: 0261-727347 10261-727058
e~-mail: informatica@spitalsatlﬁre.ro

APROBAT,
MANAGER
CAIET ]?E SARCINI
PENTRU SERVICIILE DE MENTENANTA LA INSTALATIILE DE TERMOVENTILATII
SI STATIE TRATARE AER

Se vor respecta prevederile instrucfiunilor de mentenan{, sau service, emise de citre producitorii
instalatiilor, precum si cele ale normativelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

Prestatoru] se angajeazii si asigure, la cerere, servicii de reparatii si Intretinere, serviciile urmind a fi prestate la
sediile Spitalului Judetean de Urgenta Satu Mare, avand urmatoarele locatii:
- Spitalul Judetean de Urgenta Satu Mare , str. Prahovei nr. 1, loc. Satu Mare, Jud .Satu Mare
- Spitalul Judetean de Urgenta Satu Mare , Ambulatoriu integrat de Specialitate,str.Gh.Lazar, nr.5 Jud .Satu Mare

Se vor executa pentru fiecare instalatie in parte:
- verificare tehnica lunard;
- revizia tehnica anuali;
- reparatii, atunci ciind este cazul.

Executarea verificirilor, reviziilor tehnice s§i reparatiilor se consemneazi intr-un Deviz, Intocmit
fmpreuni cu reprezentantul achizitorului si in baza cdruia se intoemeste factura fiscald.

Oferta financiard va cuprinde costurile pentru serviciile de mentenanti si verificiri tehnice periodice
pentru echipamentele de termoventilatii si climatizare: chillere, cenfrale de ventilatie, ventiloconvectoare, aparate
de climatizare, precum si a instalatiilor hidraulice (tevi, conducte, tabulaturi, armituri), a instalatiilor electrice, a
instalatiilor de automatizare, etc.

Pentru exccutarea de reparatii:

- costul manoperei este cuprins in valoarea ofertei financiare;

- In cazul unor defectiuni accidentale, prestatorul va fntocmi un deviz pentru piesele de schimb necesare, ce va fi
aprobat de autoritatea confractantd. Manopera aferenta lucriirilor ce urmeazi a fi executate nu va fi inclusd
in deviz, fiind suportati de ciitre prestator din manopera aferenti Iucriirilor de prestiiri servicii lunare.

- Achizitoru! fsi rezervi dreptul de a achizifiona piesele de schimb necesare reparatiilor accidentale Ta preful cel
mai mic primit ca urmare a testirii pietei, In baza altor proceduri de achizitie, in limita creditelor bugetare
aprobate cu aceasti destinagie.

Materialele de lubrefiere si de_curditenie, precum si celelalte componente mentionate a fi schimbate in
cadrul luerdrilor periodice de intretinere, a reviziilor tehnice curente si a reviziilor generale, vor fi asigurate de
prestator, pe cheltuiala acestuia.

Cerinte minime pentru servicile ce fac obiectivul contractului de achizie publica :
LUNAR
a) Sainspecteze, sa verifice si sa constate starea tehnica a echipamentelor;
- Sa verifice presiunea de freon din instalatii;
- Saverifice scurgerile de freon pe trasee sau din unitati

LISTA INSTALATIILOR DE TERMOVENTILATII §I CLIMATIZARE, INSTALATHLOR
SUB PRESIUNE, COSURILOR DE FUM
- B.L ALTE INSTALATII DE TERMOVENTILATII

I. Chiller M.T.A. —CY081/2011 - 4

2. Centrala tratare aer TECNAIR LV MMIGRS Danfoss 2

3. Chiller Clint G.1. industrial CHA/K/ST 1
3 Chiller ACSON A4ACI50CR-FXAD-R 1




4  Centrali tratare aer RHOSS
5 Ventiloconvector tip caseta FERROLI FCS 162

6  Ventiloconvector RHOSS 10

. si verifice temperaturile de functionare;

- 53 verifice regimul de lucru a instalatiilor;

. ¢4 verifie incarcarea cu praf a filtretor unitatilor de interior;
- sk verifice starea tehnica a unitdtilor de interior/ exterior;

b) sa efectueze operatiuni de intrefinere a sistemului de aer conditionat, care constau in:

- curatare filtre praf;

- curdtare radiatoare interioare si exterioare;

- curatare ventilatoare interne unitati de interior/exterior;
- gresare si completare cu ulei a compresoarelor;

- intocuire izolatii deteriorate;

- completari cu freon;

- completare cu apé a instalatiei;

Toamna.
- golirea apei din instatatia de racire;
- umplerea cu azot pentru conservare;

Primdvara:

- umplerea cu ap3 a instalatiei de racire;

- punerea in functiune a instalatici de racire,
- aerisirea instalatiei;

Consumabilele aparatelor de interior sunt considerate doar filtrele §i acestea se vor
schimba de 2 ori intr-o perivadd de 3 ani iar achizilia acestora intra in sarcina
beneficiarului. Toate celelalte costuni, inclusiv incircarile cu freon, intrd in sarcina
executantului.

Timpul de interventie este de o oréd de la sesizarea facutd de catre beneficiar.
sesizarile se vor face telefonic si in scris (email sau fax).

Cap. C. CONDITII DE CAPABILITATE TEHNICA

Se vor indeplini obligatoriu urmiitoarele:
1. Durata contractului de servicii incheiat cu titularul cAgtigitor al licitatiei este de 12 (doisprezece) luni.

2. Perioada de timp pentru interventii de service, cosideratd din momentul sesiziirii telefonice, care este
verificabil prin sistemul de monitorizare a converbirilor telefonice este de 2 ore.

Se va prezenta o declaratie prin care titularul i subcontractantii se angajeazd ci vor respecta conditiile
de mai sus, in cazul incheierii contractului de servicii.

Serviciul Tehnic N
Ing. Supuran Daniel -~




